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	 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LIFE ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΣ ΣΤΕΓ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ



                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ 

Το ΤΕΙ  Θεσσαλίας  έχοντας υπόψη: 
1.         Τις διατάξεις:

1.1.    Του Ν.4009/11 –«Δομή και Λειτουργία της ποιότητας των σπουδών και 

    διεθνοποίησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

1.2.      Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ 

1.3.      Του  Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95 ] άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου  

            των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»
             [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περι
             πτ.ΙΙ στ΄και 2 παρ. 12.
1.5.       Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]

1.6.       Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

1.7. Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων ΄Εργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».

1.8. Το υπ΄αριθμ. 24/11-06-2014 πρακτικό Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλιών θερμότητας και για την εργασία σύνδεσης των αντλιών στο εργαστήριο LIFE του Τμήματος  Τεχνολόγων Γεωπόνων της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδες 
(29.000,00) ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

	ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
	     ΗΜΕΡΑ 
	       ΩΡΑ 

	ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τ.Κ.41110 ΛΑΡΙΣΑ
	 15-07-2014
	    ΤΡΙΤΗ
	  11:00 π.μ.


Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού.
3.Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
4. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Θ για έτος 2014 (Κ.Α. 9749)

 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ              

5.1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο στην Ελληνική γλώσσα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι:

α) φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.
β) φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υλικών και εργασιών. 
5.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

5.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.4. Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου  ΤΕΙ Θεσσαλίας την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
5.4.Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
5.4.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

5.4.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια 
[ΤΕΙ/Θ Περιφερειακή οδός Τρικάλων Τ.Κ. 41110 Λάρισα].
5.4.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 5/2014).
5.4.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 15-07-2014 ).

5.4.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

5.5.Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
5.6.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

5.7.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

5.8.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών προσφορών, μονογράφονται οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.

5.9. Μετά τον έλεγχο  των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει λήξη η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

5.10. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν  σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
5.11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών  στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

5.12. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
5.13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

       5.14 . Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες 
       από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού.
5.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών. 
 6. ΤΙΜΕΣ  

          6.1. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε  EURO.Η τιμή  θα αναγράφεται  ολογράφως και αριθμητικώς.
    6.2. Η τιμή θα δίδεται ως εξής:

      -     Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

      -     Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο υλικό.

    Η  αναγραφή της τιμής σε EURO, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά  
    ψηφία  (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

    σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό 

    ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ( 5) και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του 

     πέντε (5).

     Επισημαίνεται  ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι 
     προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

     Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική                          

     παραλαβή του εξοπλισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών 
     προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου του       

     εξοπλισμού που προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

       7.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του χαρτιού.
       Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί  

       Δημόσιου Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95 και Ν.Δ. 496/74). 

 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
             8.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Θεσσαλίας  

             και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να   
            προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την  

             κοινοποίηση της ανακοίνωσης προσκομίζοντας την απαραίτητη εγγυητική  

             επιστολή καλής εκτέλεσης, και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% στης συνολικής 
             αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία  παραμένει στο ΤΕΙ Θεσσαλίας μέχρι την πλήρη 

  εκτέλεση της σύμβασης.

             8.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην 

             προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, 
              κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του  
             και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου 

              συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

              8.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον 

             δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν 
             παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο 

             παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για 

  έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, 
             σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της 
             σύμβασης δεν θα αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου.

  8.4.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση 
  όταν η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών 

             υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Λάρισας ή σε λόγους ανωτέρας 

             βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
             9.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και   

             παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%.

 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Για  την επιλογή  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΜ

	 
	 
	 

	1
	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου  
απόδοσης  
29 Kw / 32 Kw 
ψύξη - Θέρμανση             
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
1. Χαρακτηριστικά της Αντλίας Θερμότητας διαιρούμενου τύπου

• Θερμοκρασία εξόδου νερού στη θέρμανση από 20°C έως 60°C

• Θερμοκρασία εξόδου νερού στη ψύξη από 5°C έως 22°C

• Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

• Θέρμανση πισίνας - θερμοκηπίου

• Συνδυασμός με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου δεύτερη πηγή ενέργειας)

• Εγκατεστημένες ηλεκτρικές αντιστάσεις  9,0 kW, ικανές να συμπληρώσουν βηματικά σε 3 στάδια την απόδοση σε ώρες αιχμής ή σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

•Υψηλές αποδόσεις, υψηλό COP και EER ενεργειακή κλάση Α  

COP = 4,55 και EER = 4,10 

•Χαμηλό λειτουργικό κόστος
Μείωση δαπανών έως και 60% σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους θέρμανσης 

•Τεχνολογία DC Inverter PAM στο συμπιεστή


• Όρια λειτουργίας στη Θέρμανση εγγυημένη έως -20 °C, ψύξη έως 46 °C
•Παραγωγή ζεστού νερού θερμοκρασίας 60°C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -5 °C 

•Οικολογική λειτουργία
30 % ~ 50 % μείωση των εκπομπών CO2

•Χαμηλή στάθμη θορύβου

•Standard Controller
To προγραμματιζόμενο ασύρματο χειριστήριο – θερμοστάτης χώρου με ενσωματωμένη αντιστάθμιση είναι σχεδιασμένο για να ελέγχει το σύστημα θέρμανσης αποδοτικά, εξασφαλίζοντας άνετες θερμοκρασίες και εξοικονόμηση δαπανών.

· Μέγιστη θετική υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 30 μέτρα

· Μέγιστη μήκος ψυκτικών σωληνώσεων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας 100 μέτρα 

· Η εσωτερική μονάδα θα διαθέτει ενσωματωμένες ηλεκτρικές αντιστάσεις 9 KW προκαλωδιωμένες με όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές διατάξεις, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής βαλβίδα ασφαλείας, βάνες αποκοπής με υποδοχές για μέτρηση της διαφορικής πίεσης της εγκατάστασης χειριστήριο με οθόνη και αυτοδιάγνωση βλαβών και επιτήρηση monitoring όλων των παραμέτρων λειτουργίας, 

· Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε σύστημα ΚΝΧ

· Η εξωτερική μονάδα θα είναι οριζόντιας απόρριψης αέρα με ανεμιστήρες πλήρους αναλογικής λειτουργίας DC INVERTER 

2. Χαρακτηριστικά ελέγχου:

· Έλεγχος αντιστάθμισης (OTC) εξωτερικής θερμοκρασίας 

· Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης 

· Θερινός διακόπτης off 

· Όριο εξωτερικής θερμοκρασίας

· Σύστημα αντιπαγωτικής προστασίας 

· Έλεγχος της θερμοκρασίας χώρου που μπορεί να γίνει με: 

• Αυτόματα εξωτερική αντιστάθμιση με ασύρματο χειριστήριο – θερμοστάτη που θα τοποθετηθεί μέσα στον χώρο του θερμοκηπίου που επικοινωνεί ασύρματα με την εσωτερική μονάδα μέσω πομποδέκτη λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική θερμοκρασία για τον έλεγχο της θερμοκρασίας προσαγωγής

· Η αντιστάθμιση – έλεγχος της εσωτερικής μονάδας θα έχει δυνατότητα ελέγχου μέχρι και 2 κυκλωμάτων θέρμανσης ή ψύξης διαφορετικής θερμοκρασίας στόχου καθενός κυκλώματος και επιπλέον έλεγχο και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

2. Ισχύς αντλίας θερμότητας:
Μοντέλο

Ψυκτική Απόδοση (kW)

Θερμική Απόδοση (kW)

EER/COP

Διαστάσεις
(H/W/D mm)

Διαιρούμενου τύπου

29.0

32.0

3,57/4.41

890 x 670 x 360 / 1650 x 1100 x 390

1. Οι μετρήσεις της ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης έγιναν με θερμοκρασία νερού εξόδου / εισόδου: 23 °C / 18 °C και θερμοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος: 35 °C 

2. Οι μετρήσεις της ονομαστικής θερμικής απόδοσης έγιναν με θερμοκρασία νερού εξόδου / εισόδου: 35 °C / 30 °C και θερμοκρασία αέρα εξωτερικού περιβάλλοντος: 7 °C DB 

3. Παροχή ρεύματος (V / ph / Hz): 400/3/50 

4. Ψυκτικό μέσο: R410A .

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
	2

	2
	ΒΑΝΑ  BALL-VALVE 11/4'' ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
	6

	3
	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ   11/4''
	2

	4
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
	2

	5
	Δοχείο Διαστολής: 100 lit θέρμανσης
	1

	6
	Αυτόματος Πλήρωσης :  1/2΄΄ με μανόμετρο 
	1

	7
	ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ  
500ΛΙΤΡΩΝ
	1

	8
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 40-80 ΜΕ ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 1 1/2''
	1

	9
	ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ 1 1/4''
	2

	10
	ΚΥΑΘΙΟ 1/2''
	3

	11
	ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΙΜΙΤ
	1

	1
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ:
  ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΊΚΤΥΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΒΑΝΕΣ, ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
	1

	2
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
	2

	3
	ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ:
 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ , ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
	1


 ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ: 

	ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
	2
	

	 
	 
	 


Η παράδοση και η εγκατάσταση θα γίνει  στο χώρο των θερμοκηπίων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
Με χρόνο παράδοσης σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
                           


     


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ/Θ



                                                          και αντ΄αυτού ο αναπληρωτής 
                                                                                             Πρόεδρος
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